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EZU/EM/3/PN-3/ /2018 Krakéw, 27 lutego 2018 r.
zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr 3/PN-3/2018 p.n. ,, Remont kolektora doprowadzajgcego Scieki
do oczyszczalni Kujawy — kolektor w rejonie ul. Jezynowej do Igoltomskiej”,

Zamawiajacy — Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji - Spotka Akcyjna,
30-106 Krakow, ul. Senatorska 1, dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 22017 r., poz. 1579 z pézn. zm.)

przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielong odpowiedz:

Pytanie 1

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy oczekuje zalgczenia do Oferty wypelionego Wykazu Cen
stanowigcego Czes¢ IV SIWZ? Czy tez niniejszy Wykaz Cen bedzie wymagany od Wykonawcy,
ktory uzyska niniejsze zamdwienia, na etapie podpisywania umowy?

Odpowiedz:

Do oferty nalezy ztozy¢ wypehiony wykaz cen.

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy posiada inspekcje TV kanalizacji przewidzianej do renowacji. Jesli tak, prosimy o
jej udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada inspekcji TV.

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy przyjmie osady z czyszczenia kanalizacji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy przyjmie nieodplatnie osady powstale podczas czyszczenia kanalizacji na terenie

oczyszczalni Sciekow Plaszow przy ul. Kosiarzy 3a.

Pytanie 4
Jakimi minimalnymi parametrami wytrzymatoSciowymi powinna charakteryzowa¢ si¢ masa

iniekcyjna wypetniajaca przestrzen pomigdzy stara i nowa rura?

Odpowiedz:
Minimalna wytrzymatos¢ iniektu
Pytanie 5 L&

jowinna wynosi¢ 5 Mpa.

Prezes Zarzadu: Piotr Zietara, Wiceprezes Zarzadu: Pawet Senderek,
Wiceprezes Zarzadu: Janusz Wesotowski, Cztonek Zarzadu: Wanda Stobodzian.
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Jaka jest maksymalna dopuszezalna wartoéé badania odpornosci na $cieranie wykonanej dla paneli wg
Proby Darmstadzkiej wykonanej na podstawic normy?

Odpowiedz:
Ubytek materialu nie moze by¢ wigkszy niz 0,2 mm po 100.000 cykli.

Pytanie 6

Prosimy o wyjasnienie, czy stusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iz Zamawiajacy, w zakresie
posiadania przez Wykonawce zdolnosci zawodowej, opisanej w pkt. 9.3.2.b) IDW dla Kierownika
Robét Sanitarnych / Kierownika Budowy, poprzez zapis: ,,...doSwiadczenie zawodowego w
kierowaniu podobnymi robotami budowlanymi, przez ktore nalezy rozumie¢ roboty w zakresie
wykonywania sieci kanalizacyjnej...” miat na mysli podobne roboty 1j. w zakresie wykonywania
remontu/modernizacji sieci kanalizacyjnych?

Uprzejmie prosimy o ewentualng weryfikacje zapisu w/w punktu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzvmuje odpowiedz udzielong 23.02.2018 r.126.02.2018 r.

Pytanic 7

Prosimy o wyjasnienie, czy stusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iz Zamawiajacy, w zakresie
posiadania przez Wykonawce zdolnosdci zawodowej, opisanej w pkt. 9.3.2.b) IDW dla Kierownika
Robét Sanitarnych / Kierownika Budowy, dopusci doswiadczenie osoby, ktdra petnita funkcje
Kierownika Robot Sanitarnych / Kierownika Budowy na co najmniej jednej inwestycji o
réwnowartoéci robét bez podatku VAT minimum 5 000 000 PLN

Uprzejmie prosimy o ewentualng weryfikacje zapisu w/w punktu.

Odpowied?:

Zamawiajacy podtrzymuje odpowiedZ udzielong 23.02.2018 r. i 26.02.2018 r,

Pytanie 8

Wymég Zamawiajacego dotyczacy Minimalnej kwoty ubezpieczenia od roszczef 0séb irzecich =
sumg gwarancyjna 2.700.000,00 pln za wypadek niezaleznie od ilosci zdarzeil, na warunkach i w
zakresie opisanym

w klauzuli 18.3 FIDIC, w zwiazku z okresem ubezpieczenia obejmujacym Czas na Ukonczenie Robét
i Okres Zglaszania Wad, w tym termin na wydanie Swiadectwa Wykonania, nie jest mozliwy do
spelnienia z uwagi na niedostepnosé oferty produktowej zakladéw ubezpieczeniowych z powodu
niemozliwosci oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego dla tak znacznego okresu ubezpieczenia przy
brakun ograniczenia iloéci zdarzefi szkodowych.

W nastepstwie powyzszego, Wykonawca wnosi:

a) 0 zmiang do klauzuli 18.3 w drugim akapicie poprzez dodanie po stowach ,,bez ograniczenia

liczby zdarzen” zapisu ,,w okresie poprzedzajacym wydanie Swiadectwa Przejecia dla cato$ei Rob6t”




b) o zmiane w zalgczniku nr 2 — Klauzule Warunkéw Kontraktu lub Warunkéw Szczegdlnych
poprzez ustanowienie odrebnej Minimalnej kwoty ubezpieczenia od roszczef oséb trzecich z suma
gwarancyjna 500.000,00 pln za wypadek i wszystkie zdarzenia w okresie od dnia wydania
Swiadectwa Przejecia dla calosci Robét do dnia wydania Swiadectwa Wykonania.

Wykonawca jednoczesnie informuje, ze wnioskowane zmiany do Klauzuli 18.3 FIDIC sg adekwatne
do ryzyka ubezpieczeniowego, a w przypadku wystagpienia szkody =zabezpiecza interesy
Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje wymog siwz, z doswiadczenia Zamawiajacego wynika, ze otrzymywat

polisy na podobnym przedmiocie naméwienia na wyzsze sumy gwarancyjne.

Zamawiajacy prosi o uwzglednienie powyzszych informacji przy opracowywaniu oferty.

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi
w dniu 27 lutego 2018 r.




