KKU/EM/880/PN-43/ 305 /2019 Krakow, 19 sierpnia 2019 r,

rainteresowani wykonawcey

dot.: przetargu nicograniczonego nr 880/PN-43/2019 p.n. ., Budowa pompowni $ciekow sanitarnyeh

z_rurociggiem tlocznym i odcinkiem sieci kanalizacii sanitarnej 7 provigezani, sieci kanalizacii

sanitarnej rurgciqeow tocznyeh dla przejecia_sciekdw 7 Gminy Igolomia, sieci kanalizacii

sanitarnej grawitacyinej oraz preebudowa sieci wodociagowej w ul, Wigzowej i Betonowej”.

Zamawiajgey -~ Miejskie Przedsigbiorstwo  Wodociagow i Kanalizacji Spotka Akcyjna,
30-106 Krakow, ul. Senatorska | dzialajagc na podstawie rozdziatu X ust3  speeyfikacji istotnych
warunkow  zaméwienia przekazuje otrzymane od wykonawey pytania oraz udziclone na nic
odpowiedzi.

Pyranie 1.

Wnosze o:

1. korekte Przedmiaru Robét w kwestii ilogei mb przewicrtu rurg DN400 PIE TS na ilogé
233,00mb poniewaz wystepuje rozbieznoéé pomiedzy obecnym przedmiarem, a
Dokumentacjg Techniczng:

Przedmiar Robdét (plik o nazwie: "RT tereny ziel i Wigzowa przedmiar'):

(R PP NI, e E

Calkufacia Praewie horyzonlalny 2 ponomu terems o sredmey 106,237 : E

110
: Iindywidualnal : :
i Pm 116.5
(1051 KNMR 4 (Przecuganie rarociagdw prowadzonveh w surach echiromtyeh ¢ érednzey nommalney : :
§209/08 250 - bey ceny rary fm 1165

Opis do Projektu:
Na adeinku 34-35 o diugodei 116.5m projektuie sie wykonanie metods bezrozkopowsy
przefroczenia sieciy kanalizacyi sanitarned - rurociagion docznym Grew 23401, 4mm w rirze
precwiertowet @400/237 PETS i rarociagiom docznym DNZOO Szew2s0:22, Tmm w rurze
przewicrtowef @400/23.7 PETS pod potokiem Koscielnickim i pod prawym  walem
preeciwpowodziowem potoku Koseielniekicgo. Zarzades istnigjacegn potoku jost Passtwows
Gospodarstwe Wodne Wody Pelskic Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnal w Krakowie,
Odpowiedz:
W poz 104 nalezy przyjaé diugosc 233 mb.
Pytanie 2.
2. zwigkszenie losci przewiertéw P DN400 o ok. 50mb i zarazem rurociagéw DN125
i DN250 tak aby przejsé nimi poza waty przeciwpowodziowe potoku Kodcielnickiego.
Obecnie wg tlodci z Przedmiaru Robot rurociagi tloczne DN125 1 DN250 (w tym przewierty
- R & . P N . . . “
PE DN400) nalezy zaKonczy¢ przy potoku Koscielnickim 1 pomicdzy walami.




Odpowiedz:
Nalezy doda¢ dodatkowg pozycie 105 KNNR 4 1209/1 Przecigganic  rurociggow
prowadzonych w rurach ochronnych o §rednicy 250/22,7 - bez ceny rury - dl. 116,5 mb.

Prosimy o uwzglednienic powyzszych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty.

Zamieszczono na stronie internetowej MPWIK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

w dniu 19 sierpnia 2019 r,

R



