
 

 

KKU.261.4.2020  Kraków, dnia 3 lutego 2021 r. 

 zainteresowani wykonawcy 

dot.: przetargu nieograniczonego nr 49/PN-6/2021 p. n. „Usuwanie awarii oraz wykonanie remontów 

awaryjnych sieci wodociągowej m. Krakowa”. 

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając 

na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od 

wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi. 

Pytanie 1:  

W związku z rozbieżnościami pomiędzy SIWZ oraz “Wytycznymi Eksploatacyjnymi...” a przedmiarem 

prosimy o jednoznaczne określenie, które rury PE - RC czy TS  należy przyjąć do wyceny. 

Odpowiedź: 

Prosimy o przyjęcie do wyceny rur PE 100 SDR 11 wielowarstwowych lub litych odpornych na skutki 

zarysowań i naciski punktowe, dopuszczonych do stosowania przy bezwykopowym układaniu i 

renowacji starych rurociągów oraz o możliwości układania rur w technologii przewiertu sterowanego 

bez rury osłonowej. Przy produkcji rur nie mogą być stosowane regranulaty. Rury muszą posiadać 

możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy 

poszczególnymi warstwami występują połączenia molekularne uniemożliwiające mechaniczne 

rozłączenie). 

TS -jest nazwa własną , to skrót słów „total security”  

RC – „resistant to crack” jest powszechnym oznaczeniem rur przewidywanych w technologiach 

bezwykopowych. 

Reasumując można stosować rury z oznaczeniem zarówno TS jak i RC. 

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty 

przetargowej. 

 Z poważaniem 

 Wioletta Kubica 

 Dyrektor ds. Kontraktowania 

Otrzymują: 

1. Adresat; 

2. aa. 
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